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Fiche technique du logement (suite)

surface totale (m?) £ Observéfmesurd 140
surlace opague {im?) 0 Observéfmesurd 133,94 (déduite de ta surface des menviserles)
type 2 Ghservéfmesuré Plafond entre solives bols avec ou sans remplissage
type de tolture 0 Observd/mesuré Combles perdus
Isotation ) Observéfmasyré Inconnus
lnertie 0 Ohservé/mesure Légére
tolture / ptatond 4
type dea tocal ion chauHé 3 Observé/mesuré Combles faiblement ventilés
surface Alu D Observéfimesurd 140
Isolation Al 3 Ohservéfmesure
surface Auwe o Qbservé/masuré
isotatlon Aus {3 Ohbservefmesure
b . Valeur par défaut
surface totale {m?) 0 Observé/mesuré
surface opague {m?)} jol Ohservéfmesur 29,26 {deduite de lASurtacs des menulsaries)
type 2
— épaisseur moyenne (o}
isolation o
inertie / D Lourde
atfentation jesyré Sudl
mitoyennetéd Parol extérleure
surface totale (m?) 112
surface opagie (03 0 hiservef mesurd 82,63 (déclulte de tasuriace das mentaisc.&ries}
g o Qbservé/mesuré :::::;:igi?;ze;:::sﬁ:‘euel moellong constliuds d'un
e 2 epaisseur moyenne (¢} 0 Observéfmesuréd 35
isotation £ Observé/mesuré Non
inertie 8 Observé/mesurs Lourde
arjientatlan £ Observiéfmesuré Est
mitoyennetéd jol Olservéfnesurd Paroi extéricure
surface tatale (m?) 33 Chservéfmesuré 16.8
surface opague {m?) 0 Ohservéfmesuré 14.056 (déduite de la surface des mendiserios)
type 0 Observé/mestrd Cloisan de platre
mur3 fpaissewr mayenne {cm) 0 Qbservé/megure 5a+
iselation |9 Ohservd/mesurd MNah
inertie il Obsesvéfmasuré Légére
mitoyennaté ja Ohsarvé/mesuré Parql extérieure
porte 1 surface 52 Dbservéfmesurd 2,75
type o] Observéfmesuréd bois
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facallsation

Fiche techniqu
largeur du darmant £ Ohservé/mesuré 5
localisation L Obsesvéfmesuré Aunu intérieur
retour isotant o) Observéfmesuré Avec retour
étanchélté £ Observé/mesuré Présence de jolnt
i atfilic 2 Observé/mesuré Mur 3 - Cloison de plitre
type de local non chauffé D Observé/mesuré l(l:i:i:l:;i::ls communes sans ouveriure directe sur
surface Afu 9 OQbservéfmesuré 7
isalation Ay D Chservd/mesuré Non
surface Aue 0 Ohservéfmesurd 7
Isolation Aue jol Qbservéfmasuré Han
nombire o) Ohservéfmesurd 1
surface 2 Chservéfmesuré
type o) Observé/mesuré bais métal
largeur du dormant £ Observé/inesur
[o)
s
0
0
jo
')
0D

retaur isclant
type de paral Fenétres hattantes
type de vitrage y. Dauble vitrage

fenétros / bafe 1 anngée vitrage / Jusqu'i 2005
stanchéité Présence de joint
inciinalson mesiré Vertical
épaisseur lame diair rvéfmesuré 15
remplissage £ Observé/moesuré Incannu
crientation I Observéfmesuré Sud
murfplancher kaut atitie [} Observé/mesuré :;i,::'l :‘E;T':‘;i::;;ﬂ?;::::‘;a:"e et noellons constituds F
mitoyennaté el Observéfmesurd Parel extérieure ‘
nombre P Observé/mesuré b3
surface jo] Ohsarvéfmesurd 3.45
iype £ Chservéinasurd Menuiserie bols ou baia métal
largeur du dormant O Observé/mesuré 5
localisation i3 Chservé/mesuré Al e ntérieur
retour isolant ja) Qbservéfimesuréd Avec retocr
type de parai fal Observéf/mesuré Fendires hattantes
type de vitrage I Chservé/mesurd Doubla vitrage o
annde vitrage o Observdfmosure Jusgu'a 2005
étanchéité 52 Observé/mesuré Présence de Joing

tenitres f baie 2 inclinaison e Qbservéfmasurd Vertical
épaissewr lame d'aly 0 Ohservi/masuré 15
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ue du logement (suite)

remplissage £ Obsarvé/mesurd Inconnu
orlentation £ observé/mesuré Sud
mur/ plancher haut affilié 0 Observé/imesuré $::" :e;'[‘a:ll;i::} ;ﬂj’;‘?&i;ﬂ"e et moallons constitués
mitoyennelé £ Observé/mesurd Parol extérieure
nomire P Observé/mesurd 1
surface £ Observéfmesuréd 1.80
type £ Ohservé/mesurd Menulserie beis au bais métal
{argeur du dormant 5 OGhservé/mesuré 8
lacalisatian 2 Ousoervé/mesurd Aunu intérieur
retour isofant £ Ghservd/mesuré Aveg ratolr
type de paroi £ Observé/mesuré
type devitrage 0 Observé/mesurd
fenétres f bale 3 anndée vitrage S Observéfniesurd
étanchéiie jal Gbservé/ masurd
inclinaison D
dpatsseur lame d'air o

remplissage

Inconny

orientation

Sud

nsur/plancher haut

Mur 1 - Murs en plerre de taille et moeitons constitués
d'un seul malésfau / Incanmu

mitoyennetd Faroi extésleure
nombre 1
surface o Observéfmesuré 4,29
type 0 Chservéfmesurd Heanulserie bals su bois métal
largeur du dormant £ Observéfmesuré 5
locaiisation £ Cbservé/mesurd Au nwintérieur
retour fsolant i Dhserva/mesurd Avec retour
type de parof 2 Observé/mesuré Fenétres battantos
typade vitrage 0o Observéfiesurd Louble vilrage
fendtres / bale 4 mnée vitrage ja Ohserveé/nsesuré Jusqu'a 2005
élanchéiié £ Qbsarvé/mesurd Présence defolnt
inclinalson o Dbsend/mesurd Vertical
epatsseur lame d'air £ Observé/mostiré 15
remplfssage Chservé/mesuré Inconnu B
orleniatian Observéfmasuré Sud

murf/ptancher kaut atfilié Okiservéfmesura

Mur 1 - Murs an pierre de taille et moellons constiluds
d'sm seul matérlaw / Inconng

Vit; 0oL

itoyenneté Qbservéfmestsé Parol extériere
nombie Observe/mesur i 1
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surface 2 Observé/mesuzé 5.75

type jo) Observé/mesuré Menulserie hols ou hals métal
fenétres / bale 3 largeur du dermant £ Cbservé/mesurd 5

localisation £ Observé/mesuré Au nud intérieur

retour isotant jel Observé/masurd Avec retour

type de parol £ Dbservéfmesuré Fenétres batlantes

type de vitrage J3 Observéfmasurd Doubte vitrage

année vitrage £ Observé/mesurd Jusgn'a 2005

dtanchéiié 2 Observéfmesurd Présence e joint

inclinaison O Observédfmesuréd vertical

épalsseur lame d*air i3 Observé/mesuré 15

rempissade jol Observé/mesuié

orientation £ Dbservefmesuré

niur/plancher haut atilié P Observé/mesur Mur 1 - Murs.en plerre de taille et moeitons constitlués

mitoyenneté o

nembre FI

surface F)

type / sl

Menttiserle bals o hals métal

largeur du derman

&

tacalisation

Auny Intdrieur

retour isolant Avec retour
typede paroi jo) hservé/mosuré Fendlres hattantes
iype devltrage 0 Obsarvéfmesuré Bouble vitrage
fendtres/ baie 6 année vitrage jol Observéfmesuré Jusqu'i 2605
étanchéité L Observi/mesuréd Présence de joint
inclinaisen §2 Observéfmesuré Verticat
dpgisseur lama d'air ol Qbservé/measuréd 15
rermplissage 3 Observéf/mesurd inconnu
orientation 0 Gbservé/mesure Est
mus/plancher haut affllié £ Observé/mesuré :‘l:; ie-uTr:LSI zg;’l:jr LT;:;:::"" et maefons constiluds
mitayennaté 2 Observé/mesurd Paroi extdrleure
fendiras/bale? nombre I3 Obsesvéfmesurd 1
surface 2 Ohservé/masurd 1,39
type £ Observé/mesuré Manylserie bais ou bols métal
largeur du darmant 3 Ghservé/mesuréd 5
locatisatlon £ Observéfmesurd Ay it Inddrieur

rotour isolaat

ko]
Ly

Ohservéd/mesard

Aved retour
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Fiche technique du logement (suite)

typedé parol O Observé/mesuré Fenétres battantes

tyne devitrage O Observé/mesuré Doukle vitrage

année vitrage £} Ohservé/mesuré Jusqu'a 2008

étanchéité O Observéfmosuré Présence de joint

inc¥naison i) Observé/mesuré Verlical

épaisseur lame dalr 0 Observiéfmesuré 15

remplissaga ol Observé/masurd Inconnu

vrientation 2 Observé/mesuré Est

mur/alanchar baut affilié 3 Cbservé/inesuré ::::1 ie-u';’;r:tg::ﬁl / ’ den:::ue et moellons constitués

niitayennaté jo) Ohservé/mesiré Parol extérlaure

nombre 3 Observéfmesuré

surface O Observé/mesurd

type > Observé/mesur

largeur du dormant D Observéfmesuy

locatisation 0

retotr isolant jo Avec reteur

typede paroj o Fenéires battantes

type de vitrage / o Dauble vitrage
fenétres / hale 8 année vitrage o Jusquta 2003

étanchéita Présance de Joint

nctinaison Vertical

épalssaur bame d'air e servid/mesurd 18

remplissage £ Observé/mesurd inconne

orientation 2 Observé/mosurd Est

mur/plancher haut aftiié jol Observéfmesuré :!:L ‘:;r;zz::ﬂjr:::;ﬁ"e et maellons constitués

mitoyenneteé 2 Observé/mestrs Paroi extérloure
fenétres { bale9  pombre £ Obsprvéfmesurd 1

surface 2 Olservé/mesureé 2,41

type £ Obsarvéfmesuré Menuiseria bois cu hols métal

largeur du dernwant 3 Observéfmoesuré 5

locakisation 0 Chservéfmesoré Au nu Intéricur

ratour isplant 2 Observéfmesuré Avec retour

type de paroi 0 Olyserviéfmesuré Fenétres hattantes

typo de vitrage o Ohservé/mesurd Doubte vitrage

annéevitrage 53 Observé/mesuré Jusgu'a 2005

dtanchdité 3 Observé/mesurd Présenca de Joint

Inclinaison 0 Observé/mesied Veartical
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Ghservé/mesuré

épalssaur lame dair P 15
romptissage 23 Observéfmesurd Incannu
orienlation £ Chservé/mosuré Est
murfplancher haut affilié 0 Obsarvéfmasure 2’,’;; :;"T;z;::ap‘jjr::::’i:ﬂﬁe el moellons constitués
mitoyenneté ol Chservéfmesuréd Parol extérieura
nombre 2 Observé/mesurd 1
surface o Qbservé/mesuré 3.2
type D Obseyvé/mesurd Mentiserie bois'
fargeur cu doarmant 0 Obsorvé/mesuré 5
lacalisatian Pl Qbservéfmosyré Au nu intérieur
ratadr isolant ja Dhservéfmesuréd
typo do parot £ Observé/mesuré
typedevitrage 2 Observé/mesur

fanétres / baie 10 annéa vitrage o
étanchdité o
Inclinaison £ Observéfmesy
épalsseur lame ¢alr jo, 15
resnpllssage jal Ofgerve/ mesurd Inconnu
arientation fal Est

mur/plancher haut ati

Mur 2 - Murs en pierre de tallie et moellons conafitués
d'un seul matériau / fhconnu

mitoyenneté

Parol extérieure

fenétres / bale 11

nambre D Dbservé/mesuré 1

surface 0 Olsorvéfmasuré 1.84

type £ Observé/mesuré Menuiserie hois ou bols métat
largeur da dornmant D Observé/muesusé 5

locallsation £ Observé/mesuré Aunu intérieur

retour isofani o Observé/mosurd Avec ratour

type de parol £y Observéfmesuré Fenditres batlanios

type de vitrage o Observé/masuré Doubte vitrage

année vitrage §3 Cbservéfmesurd Jusqu'a 2005

atanchéité ol Ghsarvé/musurd Présence ke joint

inclinatson £ Observd{mesuréd Verlical

épaisseur lame d*ajr 0 Dhservéfmasure 15

remplissage jol Ohsarvéfmesurs Inconnu

grientation 53 Ghservd/mosurd Est

wedrf ptancher hawd adiille jo! Ohservé/mesurd {T,:::‘ ie'u?:;:z:;;:‘}r;’:;z:f“e et moellons constitués
miteyenneld 0 Ohservé/mesuré Parot exiérieurs
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Fiche technique du logement (suite)

n.8

nombre jol Olpsarvéfmesura 1

surface po] Observé{measurd 3.19

type £ chservd/mosuré Menudserie bois ou bols métal
fendtres / bate 12 largeur du darmant 0 Observé/mesyré 5

localisation §J)  Observé/mesuré Aunu intérleur

retour jsolant D Observé/mesuré Aver retour

type de paral s} Ohservéfmesurd Fenétres haltantes

lype de vitrage 0 Ohservéfmesuré Doubte vitrage

année vitrage 0 Observéfmesurd Jusqu'h 2005

étanchélté 0 Observé/mesurd Présence de joint

fnctinalson O Observéfmesuré Vel

épaisseur lame d*alr £ Observé/mesoréd

remplissage D Observéd/mesuré Inconnu

otientation D Observé/mesur

murfplancher haut affili¢ D chsorvé é;ﬂ?i’:c‘:; :::Ite ot moellons constilués

mitoyannata 0 Parol extérieure

nembre jo] 1

Py
surface / 09 1.5¢
type D esuré Menutserie bois ou bais métal

largeur du dornyant

5

tocallsation

Aunu lntérieur

retaurisolant i8] Lsarvd/measuré Aves retour
Lype e paroi j&l Observé/mesuré Fenéires haliantes
type devitrage jal Observéfmesureé Double vitrage
fenéitres [ hale 13 année vitrage jol Observéfmesurd Jusiuth 2005
éanchéité D Observéfmesuréd Présence da joint
inclinalson D Observé/mesuré Vertical
épaisseur lame d'alr D Gbservi/mesuréd 15
remplissage £ observé/mesuré Incennu
arlentation o Qbservé/mesurd Est
nrarf plancher haut affifié 0 Obsurvéd/mesurd ::1,::; :e-u?llrl}l:tz:;zﬂjrlr:ci?\:::"e et mocllons constitués
mitoyenneté 2 Observé/niesurd Parol extérieure
fanétras / bale 44 nambre jal Ohservéfnesurd 1
surface 0 Oirservdfmesard 5.39
type £ Observéfmesuré Menniiserie hols ou bols métal
largeur du dornvant jo) Obgervdfmesurd 5

Observéfmasurd

0

Tecallsadion

Au nu Intériear




DPE / ANNEXES

retour isotant jo! Ohservé/mesuré Avec ratouy
type de parai 0 Ohservé/mesuré Fenétres battantes
type devitrage 2 Observé/mesuré Double vilrage
année vitragde O Observéfmvesurd Jusgu'd 2005
étanchéjté jal Ohservéfinesuré Présence de foint
Inclinaisen £ Observéfmasiird Verllcal
dpaissaur lame d'air D Ohsetvé/mesure 15
rempllssage £ Obsarvé/mesuré Incannu
orientation 2 Observéfmesurd Est
miurfplancher baut attilié o Ohservé/mesuré :‘,:r ze-uT;r:: gﬁap‘:err gille et moellons constituds
mitoyenneté o Observéfimesuzt
nronbre £ Observéd/mesurd
surface o Observé/masur
iype o Monuiserie hdls ou bols méial
largeur ttu dormant L Obsarvéfn
tocalisation j&) ALt reie fntdrieuy
ratour isofant o Avec retour
type de parai / ja Feniitres battantes
0

type de vitrage o5t Double witrage
faudires / baie 15 année vitrage Jusquta 2006
dtanchéita Présence de Joint
inclinatson 0 Yeortical
épalsseur lame d'air o Obsarvé/mesuré 15
remplissage 2 Observé/mesuré Inconny '
orlentation je Qliservé/mesuré Est ‘
mur/plancher haat affilié £ Observé/mesurd ::,:; i;u:";:;:}g? ::c‘:; :::“3 ot moellons constitués
mitayennaté D Qhservé/mesurd Parol extérleure
fenéitres f haie 26 gamibre 0 Dhservé/mosurs 1
surface 2 Observé/mesurd 2,49
type jal Obseryé/mesuréd Menulserie bois ou hols métal
largeur due dormant D Observé/mesuré 5
Iocalisation o Ohsesvé/ mesuré Aunu Intérieur ;
ratousr [solant n Observé/mesuri Avge retour
type de parai £ Observé/mesurd Fenitres hattantes
type do vitrage jol Observé/mesuré Doulrle vitrage
Manni\o vitrage ja Gbservéfmesicd Jusqu'a 2005

étanchéite £ Observéfwesurd

Présence de joint
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Fiche technique du logement (suite)

p.10 -

Inclinaison 0 Observéfinesuré Varticat

épaisseur lame d'alr £ Observéd/mesnré 15

rempiissagde 2 Observéy @ I )

orientation jo] Qlsservé/mesurd Sut

mierr/plancher haut afilié jal Chservéfmesurs ::::izﬁ:‘[:?si;;e Plafond entre salives hois aves ou
type de tocal non chaunifé Fol Observéfmosuré Combles faiblement ventliés
surface Ajy 0 Observé/mesuré 140

isolation Aiu £ Chservéfmesurd tion

surface Aue 0 Obsarvé/mesuré 240

lsalation Aue 2 Observé/mesurd Inconnu

nombra 5 Observé/mesuré

surface 2 Observéfmesurd

type O Obsarvéfmesurd

fargeur ¢fu dormant i8] Observé/ mesur

locatisation £ Ohserve/

ratour isolant D AvecTetour

type de paroi ju. Fendtres battanies

type devitrage 02 Dauble vitrage

annde vitrage 0 esuré Jusgu'a 2005

dlanchéid

Observéfinesurd

Présence de|oint

fenétres ! bale 17

incifnalson Yertical
épaisseur tame d'air servdfnesurd 15
remplissage Cusarvé/ mesuré Inconnu
orlentation Observé/mesuré Suel

Ohiservé/masuréd

Plancher haut 2 - Plalond entre salives bols avec ou
sans remplissage

¢
ol
fol
murfplanchor haut atfile O
j8}
o
D

type de local non clrauffd Obsarvéfmusurd Contbles taililenent ventilés
surlzce Aiu Observé/mesurd 140
Iseladion Afu Dhservéfmasura Non
surface Aue 0 Observe/mesuréd 140
iselatlon Aua jal Observé/mesuré inconny
fenétres/bale 18 nombre £ Observéfinesuré 1
surface j&; Observé/mesurd 0.60
type ja) Qhservé/measurd Menuiseriz hols ou Lols métal
lrrgeur du darmvani 3 Observé/mesurd 5
lecallsation jo] Observéfmesurd Al nu intérieur
retaur iselant 0 Qbserwéfmesurd Avar retour

type de paroi |8

Observd/mesurd

Fenelres batlantes
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p.11

lzalation Aue

Inconny

type de vitrage 0 Observéfmesuré Double vitrage
annde vitrage £ Ohservé/masuré Jusqu'h 2005
étanchélté 2 Observéfmesuré Présencede Joint
In¢linaisen o Qhservé/masuré Vartical
épaisseur tanse d'air £ Observé/msesuré 15
remplissage o Observé/mesuréd Inconnu
orientation o Observi/measuré Sud
murfplancher haut aHilié 0 Observé/mesuré :;z:i:::;;las':‘ 1 - Plafond entre soflves bols avec ou
typede localnon chaufié P Observé/mesuré Combiles faiblemen tités
surface Ajw jo) Observé/mesuré 140
isndation Aly §2  Observé/mesuré Nan
surface Ave D Ohservéfmoesuré 140
o
jo!
o
n

nombre 1

surface 0,60

type erie hols ou bois métal
largeur e dlernsant 5

{ocatlsation Aunuintérieur

retour selant Avanc relour

type de pargl Fenétres hattantes

type devilrage Doulde vitrage

annéavitrage bsorudfmesuréd Jusqu'a 2065

Etanchidie Jo) Observé/mesurd Présance dejfolnt
fendlres / baie 19 inctinalson ja) Observé/mesuré Vertical
dpaisseur lame d'afr 53 Observé/meswré 15
remplisangn jol Observé/mesuré nconnu
erientatlon 2 Observé/mesuré Sud
mar/plarcher haut aflitté ' O Observéfmosurd :;::2?:::;?;; gle. Plafond entre salives bols avec ou
type de local nan chauffé £ Ohservé/mesurd Combtes faiblement ventilés
surface Alu 2 Observéimesuré 140
fsalatlon Al £ Observé/mesuré Non
surface Aue 57 Observé/masurd 14¢
isotation Aue £ Obsoarvé/mesuré Inconnu
nombre o Observéfmesuré 1
surface 0 Observé/mesuré 0.60
iype £ Observé/mesuré Menulserie bals ou bois métal
largdaur duw dorntant o Ohservé/ mpsure 5
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p.12

localisation 2 Observé/mesuré At nu intérleur
fenétros / baie 20
retour isolant > Observéfmesuré Avec retour
type de paroi 0 Observé/mesuré Fendtres battantes
type devlirage £ Observéfmesuré Deuhle vitrage
annéa vitrago 2 Observé/mesuréd Jusqu'a 2005
étanchélté £ Observé/mesuré Présence da joint
inciinaison D Dbservéfmesuri Verticat
épafgseur lame d'alr 2 Ohservé/mesure 15
remplissage J)  Observé/masuré fncannu
arlentation £ Ohsarvé/mesuré Sud
miurfplancher haut alfié P Glservé/mesurd :‘_l'::s b, solives bols avec ou
type de lacal non chauHé jul Ohservé/mesuré Combies fal
surface Adu s} Dhservéfmesur 140
isatatfon Alu o Ohservéfmasurd
suriage Aue jo;
iselailon Aue 0 Tncannu
systame de Type N jol Ventiation par antrdes d'alr hautes et hasses
ventilation 1 {fagade exposées / jo ptusieurs
type d’installation Installatlen de chaulfage seut classique
surface chautée Olservéfmesuré 471.65
geénérateur type f masurd Chaudiére gaz candensation

1servofmesuré

energie uthisée

Gaz

températureeistribition 7 Movenne/Radiateur i chaleur dauce aprés 2000
géneralommggade {3 Observé/mesurd 1981
installatlon
Pn saisi ! 23
régulation > Observé/mesure Oul
systémas de :i[g;:!nlion istaiation 2 Ohservéfmesure Radlateur eau chaude sans rehinet thermostatique
f::;:::ﬁi; 1 émetteur type jo; Obhservéfnwsurd Radiateur
]é“r:z::l:';zmlée Jo; Chservéfmesurd 2015
distribution type 0 Obsorvéfmesuré {I::is\;i}d::]lﬁ:; ;haude Moyenne ou basse tempéraiure
en yotumie habitable 0 Observéfmesuréd Oui
ron du générateur £ Observé/mesuré Chaudiére gaz candensation
numéro ¢'inlormittence 0 Olysorydf mesuré 1
émmtieur Io] Dhservé/masind Principal
fanclionnemant ecs o Dhservé/ mesurd HMixte
nombre de niveau chavfté O Observé/mesuré 2
pllatage & nliméro % Valeur par ¢léfaut 1
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p.13

Fiche technique
équipement Valeur par délaut Absent
chaultage type Valeur par défaut Contral Individuel
régulation pidce par pléce Yaleur par défaui Sans

Clo|oixX [ XXX

systéme Vateur par défaut Radiateur / Convecteur

production typa Observé/mesuré Production par chaudidre gaz, tioul, bofs
Instalatlen tyne Observe/mesurs Individuella

localsation Ohservéfmasyré £n valume habHable el piéces alimentdes cantiguis

X0
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RAPPORT DE VISITE DE L’ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

La présente mission consiste 4 établir un état des instaliations intérleures de gaz conformément a la
léglsiation en vigueur : Arrdté du 12 février 2014 modifiant I'arrété du 6 avril 2007 - Arrété du 18 novembre
2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 (janvier 2013} - Article 17 de la loi n°2003-08 du 3
janvier 2003 modifié par 'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - Etat réalisé en conformité avec la Norme
NF P 45-500 relative a l'installation de Gaz a l'intérieur des batiments d’habitation {janvier 2013)

N° de dossier : P4156 Dale de la visite : 27/10/2022
Date de valldité : 26/10/2025

Renseignements relatifs au bien

40 Avenue du Président WILSON 75008 PARIS 8E ARRON MENT
Appartement en duplex
6éme et 7°™ Etag
Lots: 7126/27/ t 71

| § [PPSRV ¥ W P

Nature du bien {appartement ou maisan i
MDate de construction : Avant 1948
Reéférences cadastrales ; section FR n®20
Nature du gaz distribue (GN, GRL ou Alf propané%u butané) : Gaz naturel
Distributeur de gaz ; GiDF

Instaliation alimentée en.gaz : Non

Installation en service le jour de la visite : Non

Document{s) fourni{s} : Aucun

Désignation de Poccupant de Pinstaliation intérieure de gaz

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom . Société 40 TROCADERO

Notre visite porte sur les parties de ['instaliation visibles et accessibles. Il n'entre pas dans notre mission de vérifier la
vacuite des conduits de fumée. L'intervention d'une entreprise de fumisterie qualifiée est & prévoir,

Nous attirons votre altention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en
cas d'accident ou d’'incident sur tout ou partie de Pinstallation, contrélée ou nen.

Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivernent vérifiés
et que les contrdles realisés ne préjugent pas de {a conformité de Finstaliation.

Nous rappelons au propriétaire ou son représentant que les apparells d'utifisation présents doivent étre mis en
marche ou arrétés par une personne désignée par |ui,

iagrostics : Aminnte — DI'E — Plowb - Termites — Carrer/Moulin - Gaz - Eleetricité - EILY..
SARL DUPOUY-FLAMENCOURT - G5 - DPLG - rie des Rois 25019 PARES 19 ARRONDISSEMENT - Tel - 01 4242 6890
Assurance | MMA TARD Assorances motuelles - MMA TARD N de contrast 118 263 431 - Cenilication déliveée par : 3ICERT

Munérn de dossicr ; P51 - Page | sar 4
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C — Désignation de ’opérateur de diagnostic

Saciéte : SARL DUPOUY-FLAMENCOURT - G.E. - DPLG

Nom de l'opérateur de diagnostic : M. LEFEVRE

Adresse : 41, rue des Bois 75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT

SiRET ; 340 635 283 00021

Designation de la compagnie d'assurance : MMA JIARD Assurances mutuelies - MMA IARD
Police d'assurance el date de validité ; 118 263 4314

Certification de compétence N° : CPDI 1972 V006 délivrée par et fe : ICERT

Norme méthodologique ou spécification technigue utilisée : Norme NF P 45-500 {janvier 2013)

D ~ Identification des appareils

Puissance |Localisat

Genre (1}, marque, moddle Type (2) - en kW ations {(4)

taifation pas en service le

Chaudiere FRISQUET | Non raccordé A s o
jour de la visite

(1) cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eau, chaudidre, radiateur, . .
{2} MNon raccordé ; raccordé ; étanche,
{3) Pidee(s) ou se situe Yappareil,

(4) Anomalie, taux de CO mesura(s), motif{s} de  absence ou de {im ibili e pour chaque appareil concerné.

A1(0),
Points de : . ..
s | AZ({7), DGI - . tocalisation
cont(rsﬁ)!e n (8) ou Libelié anomalies et recommandations " (non réglementaire)
32¢(9) :

Aucune

{5} point de condrdle selon la neme utifisée,

(8) A1 :linstallation présente une anomalie 3 prendre en comple fors d'une Intervention ultétiaure sur Finstallation,

{7} AZ:linstallation présente une anomalie dont le caraclére de gravité ne justific pas que 'on inlerrompe aussitdt la fourniture diu gaz,
mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

{3) DOGI{Danger Grave immédiat) . Iinstallation présente une anomalie suffisamment grave pour que Fopérateur de diagnostic
inlerrompe aussitot {alimentation en gaz jusgu'a suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

(9) 32c: la chaudiére est de lype VMC GAZ et lNinstallation présente une anomalie refalive au dispositif de sécurité collective (DSC) qui
justifie une inervention auprés du syndic ou du bailleur social par le disteibuteur de gaz afin de s"assurer de la prasence du dispositif,
de sa conformité ef de son bon fonctioncement.

F — Identification des batiments et parfies du batiment (piéces et volumes) n’ayant pu étre confraiés et
_imotifs

Local Volumes Motif

Aucun

Blagiaslics : Amiante — DI'E - Plob — Termiites - Carvex/Boutin - Gaz - Eleelrivité - E.R%.,
SARL DUPOUY-FLAMUENCOURT - G E. - PEG 31, rue des Luis 75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT - T& - 01 42 02 68 90
Assutance 1 MMATARD Assnoances motoeHes - MMA TARD N® de conteat 118 263 131 - Certilication (fivrée par  WOERT
Mutnitrg de dossier | 14136 - Page 2 sur 4
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G — Constatations diverses — Conclusions

1 Attestation de contrdle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
[0 Justificatif d'entretien de moins d’un an de la chaudiére non présenté
[ Le conduit de raccordement n'est pas visitable pour fes raisons suivantes :

B L’installation ne comporte aucune anomalie

O Linstallation comporte des anomalies de type A1 qui devront étre réparées ultérieurement
O3 Linstaltation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées dans les meilleurs délais
[ Vinstallation comporte das anomalies de type DGF qui devront &ire réparéas avant la remise en service

Tant que fa ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigée(s), en aucun cas Wgus ne devez rétablir
Palimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’insta

ou des appareils & gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la au les éti

O3 Linstallation comporte une anomalie 32¢ qui devra faire I'objet g i t particulier par le syndic ou le
bailleur social sous le contréle du distributeur de gaz

[ Fermeture totate avec pose d’'une étiquetie signatant la
Ou

O Fermeture partielle avec pose d’une étiquetioggsi nation d'un appareil ou d’'une partie de
linstallation

O Transmission au Distributeur de qaz p

+ référence du contrat de fourniture de i mptage Estimation, du Peint de Livraison ou du numéro

de compteur ;
+ codes des anomalies présentant un D

L1 Remise au client de ia fiche informative

I <Actions de 'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32¢

[J Transmission au Distributeur.de gaz par  de ia référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de
Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

[0 Remise au syndic ou au bailleur social de la fiche informative distributeur de gaz remplie.

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de linstallation. Sur les parties
visibles et accessibles.

Visite effectuée le ; 27/10/2022
Durée de validité : 26/10/2025
Fait en nos locatx fe 27/10/2022

M. LEFEVRE

iLe Géomatre- Expert f

e
S5 arL. pupoUYAIMEIND

Socié!l% d;’{ f:t;ﬁn gy R
X 1iB30, May

7
Mg Barrptiy 4f ©7 N e
Diagnostics : Ambnte — DPLE — Plirmb ~ Termites — Carrez/Moutin — Gaz - Klectrieitd - I P.,
SARL DUPOUY - FLAMENCOUR £ - G E. - DPLG 41, rue des Bois 75019 PARIS 196 ARRUNDISSEMENT - Tet ;11 42 02 6290
Assurancs : MMA TARD Assurances minfuelles - MMA LARDY M® de contrat 118 263 431 - Cenification d&listée par - ICERT

Maméta du dossier ; P4 56 - Page 3 sar 4
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Photos (non régleméntaire)

Diagnesties : Amiante — DFE - Plomb - Termites — Carresd/Bostin — Gaz — Electricité - E.RP.,
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Mumedre e Jossier - PA156 - Fage o snr 4l




S.A.R.L.

DUPOUY-FLAMENCOQURT Rappég?n;é P4156
Géometres Experts Fonciers D P L G EZ;;‘: ) ,:é /2022

41, ruc des Bois — 73019 PARIS -
Téh 01.42.02.68.20 Fax. 01.42.02.75.03

RAPPORT DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
D'IMMEUBL.E(S) A USAGE D’HABITATION

l-a présente mission consiste & établir un Etat des Installations électriques a usage domestique conformément 4 la
Iégislation en vigueur :

Article 1.134-7 et R 13410 2 R134-13 du code de la construction st de I'habitation. Décrot n® 2008-384 du 22 avril 2008
relatif & I'état de l'installation intérleure d'élactricité dans les immeubles & usage d'habitation. Lol n® 89462 du 6 juillet
1989 tendant & améliorer les rapports locatifs et portant modification de la lol R° 86-1290 du 23 décembre 1986 {Artlcle
3-3). Décret 2016-1105 du 11 ao(t 2016 reiatif 4 ’état de V'installation intérieure d'électricité dans les logements en
location. Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modele et la méthode de réalisation de Patat de Pinstallation
Intérieure d’électricité dans les immeubles & usage d'habitation. Norme ou spécification technique utilisée : NF G16-
600, de juillet 2017,

=> Notts ne retenons de cetle norme que les poinis n'enirant pas en contradiction avec I'a
notamment les numéros d'article et les libellés d'anomalie (non définis dans l'arréts), ains! G
dans t'arrété

{é du 28 seplembre 2017, dont
es gdéqualions non précisdes

N® de dossier : P4156

1 - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du ou des immeubles batis

Département : 75008 - Commune : PARIS 8E ARRONDISSEMENT

Type d'immeubie : 6éme Etage

Adresse {et lieudit) : 40 Avenue du Président WILSON

Référence(s) cadastrales) : section FR n°20

Désignation et situation des lot(s) de (co)proprieté : 7/ 26 /27 /28 et 71 -

Date ou année de construction: Avant 1948 - Date ou année de Finstallation ; Plus de gutinze ans
Distributeur d'électricité : EDF

3 - Identification de Fopérateur ayant réalisé Pintervention et signé le rapport

[dentité de l'opérateur :

Nom et prénom : M. LEFEVRE

Dont les compétences sont certifiées par ICERT numéro de certificat de competence (avec date de délivrance du
et jusqu'au} : CPD! 1972 V006

Nom et raison sociale de ['entreprise ; SARL DUPQUY-FLAMENCOURT - G.E. - DPLG

Adresse de 'entreprise : 41, rue des Bois 75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT

N SIRET : 340 635 283 00021

Désignation de la compagnie d'assurance | MMA IARD Assurances mutuelles - MMA IARD 14, boulevard Marie et
Alexandre Oyon 72000 LE MANS

N° de police et date de vailidité : 118 263 431

EFFASLTRIIUN L SRR = IFE B, — F IO — e IS = i 18 EXULILIIE = V1R — 2ACV UL = B IGF
SARL DUPOLIV-FLAMENCOURT - G.E. - IPLG 41, rue dus Rois 75019 PARIS 195 ARRONDISSEMENT - T8l 01 42 02 48 90
Assurance : MMA TARD Assuanees mntnotes « MMA TARD N7 do contrat 118 263 431 - Certification déliviée pat - WCERT
Nunwden de dossice: PISE - Page | osor 6
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4 - Rappel des limites du champs de réalisation de I’état de Finstaliation intérieure d’électricité

L'état de l'installation Intérieure d'Slectricité porte sur l'ensemble de lnstallalion intérieuro d'électricits & basse tension des
focaux & usage d'habitation située en aval de appareil général de cammande et de protection de celte inslalfation, il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuils internes des matériels d'ulilisation fixes, deslinés 4 éire reliés 4
I'installation électrigue fixe, ni les installations de production ou de sfockage par balteries d'énergie stectrique du générateur
jusquau point dinjection au réseau public de distribution d'énergie ot au point de raccordement a linstaliation intériewre. ! ne
concerne pas aon plus les circuits de télaphonie, de télévision, de réseau informatigue, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
elc,, lorsqu'iis Sont afimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 v
encourant contini. L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de linstaliation intérieure d'électricité ne porie que sur les
constituanis visibles, visitablas, de ltnstallation au moment du diagnostic. File s'effectue sans démontage de linstaltation
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux é&lectriques lorsque cela est posgible) ni destruction des isolants des
cables, Des éléments dangereux de installation intérieure d'électricilé peuvent ne pas étreNgpéros, notamment | les paries de
Finstaliation électrique non visibles (incorporées dans le gros ozuvre ou le second tsuvre ou quées par du mobilier) ou
necessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, caiguits, plinthes, goulottes,
huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des giscines plusgarticBligrement) ; fes parties non
visibles ou non accessibies des tableaux électriques aprés démontage de leur cafigt ; ina
{calibre) des dispositifs de protection contre Jes surinlensités et la section d sur toute la longueur des circuits

Anomalies avérées selon les domaines suivants ;
L1 1 - Appareil général de commande et de protection et so
LI 2 — Dispositif de protection différentiel 4 Porigige de Finstallaliep / Prise de terre et installation de mise 4 la terre.
{1 3 - Dispositif de protection contre les surintenSités o tion des conducteurs, sur chaque circuit.

O 4 — La liaison équipotentielie et install e adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant
" une douche ou une haignoire.

8] 5 - Matériels électriques prése
Protection mécanique des conducte
[T & — Materiels électriques vétustes, inad

cantacts directs avec des éiémants sous tension —

Installations particuligres.
0 P1, P2. Appareil d'utilisation situss dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement. .

[ P3. Piscine privée, ou bassin de fonlaine

Informations complémentaires :
IC. Socles de prise de courant, dispositif & courant différentiel résiduel & haute sensibiiité.

Détail des anomalies identifiées ot Installations particulidres

Libellé des mesures

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies N2 article (2) compensatoires (3) correctement
(1) _ mises en guyre
B7.3a L’enveloppe ¢'au moins un matériet est
manquanie ou détériorée,
B7.3d L’installation électrique comporte au moins

une connexion avee une partie active nue
sous lension accessible.

B7.3e L'installation électrique comperie au moins
un dispositif de protection avec une partie
active nue sous tension accessible.

(1} Référenee des anomalics selan la norme ou [a spécification technique utilisde,
(2} Référence des mesures compensatoires sefon [a norme ou la spécification technique utilisée,

Dingnostios : Auniante ~ DPE - Plomb - Termites — Carves/Boulin — Gaz — Electricité — F.R.P
SARL DUPOUY-FLAMENCOURT - G.E. - DPLG d 1, rue des Buis 75019 PARIS 191 ARROMN MEEEMENT - Té, 001 42 02 63 90
Assarimce : MMA AR Assumaness mutuelles < MMA LARIY N7 ce conteat 118 263 431 - Centification dilivide par: ICERT
Momiéro de dossier : PEI36 - Page 2 ser b
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(3)  Une mesure compensatoire est une mesure qui permel de linziter un risque de choe €lectrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne
peuvent s appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soii lechniques, soil adminisiratives. Le n® d'article et 12 1ibell€ de 1z mesure
compensatoire sent indiqués en regard de "anomalie concernéde. :

* Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il cst admis que lopéraicur de diagnostic ne procéde 4 la localisation que d'une
anomalic par point de conlrdic. Toutelois, cet averissement ne concerne pas le tesi de déelenchement des dispesilifs dilférentiels. Bn cas de
présence d'anomalies identifiées, consulter, dans les meilleurs détais, un installateur &ectricicn qualifié,

Détail des informations complémentaires

N® article {1} Libellé des informations
B11.a3 [ "’y a aucun dispositif différentiel & haute sansibilité < ou égal 30 mA.
B11.b2 Au rnoins un socle de prise de courant n'est pas de type a obturateur,
B11.c2 Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm. ]

(1) Référence des informations complémentaires sefon la norme ou la spécification techniquetalilisée

6 ~ Avertissement particulier

N° articlery | Libellé des points de contrdle n'ayant pu &tre Motifs
vérifiés selon PAnnexe C

B2.3.1h Beclenche, lors de 'essai de fonctionnement,
pour en courant de défaut au plus égal & son ABSENCE DE COURANT DANS LE

courant différentiel-résidentiel assig LOGEMENT
{sensibilité).

B2.3.1i Déclenche par action sur fe bouton test quand
dernier est prese

Autres constatations diverses :

N° article Libellé des con Type et commentaires des constatations

diverses

Aucunse

(1) Réference des conslatations diverses selon la no u la spéeification technique ulilisée

7~ Conclusion relative a 'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionne!

Les risques liés & une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramaliques. Ne
vous fiez pas & une installation électrique qui fonctionne. L'usure ou des modifications de inslallation ont pu rendre volre
installation dangereuse. Les technologies et la réglementation évolue dans ce domaine régulierement. Une installation en
conformité il y a quelques années peut donc présenter des risgues. Voici quelques régles (non exhaustives) a respecter : faite
lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans Je cadre d’'une mise en sécurité de
{instalfalion ne jamais intervenir sur une installation électrique sans avoir au préatable coupé Je courant au disjoncleur général
{méme pour changer une ampoule},ne pas démonter le malériel lectrique type disjoncteur de branchement, faire changer
immédiatement les appareils ou matériels électriques endommagés {prise de couranl, interrupteur, fil dénudé), ne pas percer
un mur sans vous assurer de 'absence de conducteurs éleclriques encastrés, respecter, le cas échéant, le calibre des
fusibles pour tout changement (et n'uliliser que des fusibies conformes 4 ta réglementation), ne foucher aucun appareil
électrique avec des mains mouillées ou les pieds daas 'eau, ne pas tirer sur les fils d'afimentation de vos appareils,
notamment pour les débrancher limiter au maximum futilisation des rallonges et prises multiples, manceuvrer réguliérement le
cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs différentiels, faites eniretenir réguliérement volre installation par un
électricien qualifié. Lorsqu'une personne est électrisée, couper le courani au disjonclewr, éloigner Ja parsonne éleclrisée
inconsciente de la source ¢lectrique & Yaide d'un objet non conducleur (bois trés sec, plastique), en s'isolant soi-méme pour
ne pas courlr le risque de Félectrocution en chaine et appeler les secours.

Diagnostics 1 Amiante ~ DPE - Phemb - Termites — CarrezMoutin — Gaz - Electricité - LR.P
SARL DUPOUY FILAMENCOURT - G.E. - BPLG A1, ree des Bois 75059 PARIS 195 ARRONDISSEMENT - Tél. - I 42 42 64398
Assuranes . AMA TARD Assursnces awiefes - MMA TARD N de contrat 118 263 431 - Centification délivrée pac ¢ ICERT
Numéro de dossier : PAESG - Pape 3 s 6
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Validation

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans demontage de linstallation. Notre visite porte sur les parties

de I'installation visibles et accessibles,

En cas de présence d’anomalies, nous vous recommandons de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur
electricien qualifié, fes travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées

Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de I'nstallation, controlée ou non. Nous vous rappelons que notre respensabililé

d'opérateur de diagnostic est limitée aux
confanmité de Finstallation,

points effectivement vérifiés et que les controles réalisés ne préjugent pas de la

Dates de visite et d'établissement de Pétat
Visite effectuée {e : 27/10/2022

Etat rédigé a PARIS ARRONDISSEMENT, i
271012022

Nom et préngm de I'o

M. LEFEVRE

S
S ARy pUPQUY.FLR
Socitté do Gronms
116-130, Auriig]

*

'z.cf-‘a“’ac‘

Dingnnstics : Amiante ~ DPE — Plomd — Termites — Caerea/Boulin — Gaz - Eleetrieitt — E.1Lp
SARL DUPOLY-FLAMENCOURT - GLE. - DPLG 41, rue des Boks 73019 PARIS 198 ARRONDISSERENT - &l 0112 02 6390
Assoranee * MAA TARD Asserances nudwelles - MINLA TARD N* de comgat 118 263 431 - Centification Jélivroe frar * KCERT
dudro de dogsior T P36 - Page 4 6
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8 — Explications détaillées relatives aux risques encourus
Description des risques encourus en fonction des anamalies identifides

Appareil général de commande et de protection (17 BI%Y:
cet appareil, necessibie 4 lintérieur du logement, permet dlinterrompre, en cas d'urgenee, er un lieu unique, connu el accessible, |a totalité
de la fourniture de Falimentation électrique. Son absence, son inaceessibilite on un appareil inadaplé ne pennel pas d'assurer cetfe fonctjon
de coupure en cas de danger (risque &’ lecirisation, voire d’électrocution), d'incendic ou d'intervention sur Pinstaliation gleclrique,
Dispositif de protection différentielie i V'origine de Iinstallation (2 B2®) |

¢e dispositit permet de protéger Ics personncs contee Jes risques de choc électrique lors d'un défaut disotement sur un matéricl flectrigue,
Son sbsence ou son mauvais lonclionnement peut éire la cause d'une lectrisntion, voire d'une &lectrocution.

Prise de terre et instaltation de mise 2 Ia terre (20 / B3®).

<es éléments permetienl, lors d'un défaut disolement sur un maidriel électrique, de dévier & 1a terre 10
résulte. L'absence de ces émeats ou leur inexistence pactielle peut ire la cause d'une Slectrisation, voi

ucant de défst dangereux qui en
'tne éleetrocution,

Dispositif de protection contre les surintensités (30 / B4y

les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, & Forigine de chaqud
edbies éleeiriques contre les échaultements anocrmaux dus aux surcharges ou courigagi
feur calibre lrop €levé peut élre 4 l'origine d'incendies.

baignaire ou une dotghe (40 f 5™y
o couranl électrique dangereux.Son absence privilégie, en
ut étee la cause dffine électrisalion, voire d'une $leclrocution,

Liaison équipotentielle dans les locanx contennat ur

elie peamet d'gviler, lors dun défaut, que Ic corps humain re soit traversé pa
cas de défaut, I'éconfement du courant électrique par le corps huinai

X et e limiler le risque do chocs électriques, du fait
10uillé ou immergé.

ies régles de mise en wuvre de Yinstallation ¢lectrigue & 'iatéreur de tels
de fa réduction de la résistance électrique du corps humain Jorsque celui-ci eg
Le non-respect de celles-ci peut Sire fa cause dune dectris

les matériels électriques dant des partics nues sg
de conncxion nos placées dans une boite équi
d'électrisation, voire d'éicctrocution.

sibles (matériels dlectriques anciens, fils éleciriques dénudés, bomes
igls ¢lectriques cassés...) présentent d'importanls risques

ces matdriels éleetriques, lorsqa'ils sont trop anciens, n § une protection satisfaisante conire Faceés aux parties nues sous tension
ol ne possédent phus un nivenu d'isolement sulfisant. Lor ne sont pas adaptés A l'usage que l'on veut en Raire, ils deviennent irés
dangereux lors de lear utilisation, Danisles deony £as, ces mallriels présentent d'importants risques d'Secirisation, voire d'¢leclrocution.

Appareils d’utilisationsitués daus des parties communes ct alimentés depuis les parties privatives (P1, P2 - oty .

lorsque instatlation éleetrique issuc de f parlic privative n'esl pas misc en eeuvre costectement, ie contact dune persenne avec [a masse
d'un malériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peul &tre I canse d'dlectrisation, voire d'dlectrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine (P3™ - B10®) ;
les regles de mise en ceuvre de I'installation électrique et des équipements associés A la piscine ou au bassin de fontaine permelient de
timiler le risque de choes dlectriques, du fait de Ja réduction de la résistance électrique dw corps hiumain lorsque celui-ci est mouillé vu
immergé. Le non-respect de celles-ci peut éire ta canse dune élecirisation, voire d'une éleciroention.

Informations complémentaires ac® - B119) -

Dispositif(s) différentiel(s) & haute sensibilité protégeant fout ou partie de Finstailation électrique ¢

lobjectil est d'assurer rapidement la coupure du courant de Finstattation €lectrique ou du cireuit concemé, dés I'apparition d'un conranl de
défaut méme de faible valeur, Clest le cas notanument lors de ta détaillance o casionnette (telle que I'usure normale ou anormale des
matériels, Uimpradence ou fe défaul d’entretien, ka auptgre du conducteur de mise & la terre d*un matdric) électrique, ete.} des mesures
classiques de profection contre fes risques d'électrisalion, voire d'élecirocution.

Socles de prise de couennt de type 3 obturnteurs 3

F'objectil est d'éviter Mintroduction, en particulicr par un enfant, dur obist dans une alvéele d'un suck de prise de courant sous lension
! L

pouvant crirainer des brllures graves et/ ou [lectrisalion, voire 'élecirocution,

Socles de prise de courant de type i puits :
[a présence d’un pulls au niveau ¢ un socle de prisc de courant vite fe risque d’électrisation, voire d*8lecirocution, au moment de

Pintroduction des fiches mates non isolées d'un cordon d’alimentation. ]

(] Béférence des anomaiies, installations particul@rey ef informations comglémentaires selon Parrdnd du 28:092017
(2} Correspatidance des anomalies ot informations camplémentaires selor la povme FD ( 16-600

Dinguostics : Aminnie — DPE « Plumb — Termites — Carred/Bowtin - Gox — Electrivitt — L.R.P
SARL DUPOUY-FLAMENCOURT - G.F. - DPLG 1, e des Bois 7307 PARILS (98 ARRONDISSEMENT - TSI 61 4202 68 90
Assirance T MAMA TARD Assurances mutuelles - MMA LARI 87 de conton L8 263 420 - Certilicarion déliveée par 5 [CFRT
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AFFAIRE: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE
D’AZUR C/ 40 TROCADERO
N°RG:

DIRE

L’an deux mille vingt-deux et le

Au Greffe du Juge de 1'Exécution du Tri
par-devant, Nous, Greffier ;

nal Judiciaire de PARIS et

A comparu, la SELAS C TREMBLAY & ASSOCIES,
représentée par Maitre laure HOFFMANN, Avocat de la CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREYOYANCE GOTE I AZUR, poursuivant la
présente vente ;

LAQUELLE AWIT ;

Et Maitre Laure HOFFMANN, Avocat, a signé avec Nous, Greffier,
sous toutes réserves,

oy



Direction de I'Urbanisme
PA R l s Lantact : https:solficitations. paris. fr

Sufet : Urbanisme ; Thématigue : Notices de renseignemenis d'wrbanisme

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

MUTATION D¥UN IMMELUBLE BATI OU NON BATI SANS MODIFICATION DE SON ETAT
CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR / 40 TROCADERO
: ' _ DEMANDE DE NOTICE

Cette répanse est délivrée gratuitement par la Mairie de Paris en date du: 06/09/2022

Elle fait #tat das renseignements connus 3 ce jour sur la parcelle demandée. Elle constitue un simple document d'information et ne peut en aucun cas étre
considérée comme une autorisation administrative quelcongue ni d'un certificat d'urbanisme. Par ailleurs elle ne saurait engager la responsabilité de Ja ville dans le
cas de application de Particie L-125-5 du Code de I'Environnement (Risques majeurs).

Cette notice de renseignements d'urbanisme est conservée 2 ans par la Ville de Paris. Pendant cette période vaus pauvez la re-télécharger par le lien suivant :

https:/inoticeru.paris. frfnotice nufrest/rufapifvlinoticeidf20220906 1167576467

PARCELLE ET ADRESSE(S)

PARCELLE

Arrondissement: 16 Section cadastrale: FR parcelle : 20

Paur obtenir un plan de la parcelle et localiser les prescriptions régiementaires, vous pouvez utiliser
https: ffcapgeo.sig.paris.fridpps/Pari

ADRESSE(S) ET ALIGNEMENT(S)

La situation de Fimmeuble par rapport & alignement est donnés 3 titre de simple Indication

ne préjuge pas dunelpplication plus précise de I'alignement considéré,
Adresse{s) compléte(s) de la parcelle

040 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

Notice_20220906116757667.pdf Pagel/ 3



DISPOSITIONS GENERALES

Consulter le lexique des termes d'urbanisme pour obtenir les informations sur tes termes utillsés dans ce dacument ; http:fiparispiu.pans. frLEXIGUE_LURBANISME pdf

DROIT DE PRE_EMPTI_ON URBAIN . ' : . NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME

Avant foyte mutation d'un bien soumis au droit de prdemption, le propridtaire 7 . .

devra faire une déclaration d'intention d'aliéner compartant Pindication du prix et Plan Local d'Urbanisme de Paris
leg conditions da la venta profetde,
|:| Flan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais

DPU “simple” {1 oPu “renforcé”
|:| Flan de Sauvegarde at de Mise en Valeur du 7&éme arrdt

5i le propridtaire ast une SC1 qui vend la majorité de ses parts, le DPUR s'applique i
conformément 3 Marticle L2131 -44 du code de MUrbanisme |:| Secteur du Sénat

‘au PLL et ¢

NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE e e hiioniitudes Qutié publiqus sont annexes.

SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

D Monument historique classé E{ Monument historique inscrit Périmatre de protection de monuments
histariques
(] Périmetre de site classé Périmatre de site inscrit

SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSQURCES ET EQUIPEMENTS

|:| Servitude d'alignemeant

SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE €T A LA SECURITE PUBLIQUE

|:| Flan de Prévention des Risques d'Inondation (PPAIY
Zonage: t des poches de gypse antéludien
Cote des plus hautes eaux connues:

Secteur Stratdgique:

e certainas de-cas disy dur
i PLU 2t ¢ bles fcf ; hntp:fiph PAE Y

DISPOSITIONS DIVERSES

D Zone d'Aménagement Caoncertd

Plan d'Aménagement d'Ensemble Sectewr de sursis A statuer

0o

Périmétre de résomption de I'habitat insalubre

: o Périmatre de Projet Urbain Partenarial
immobiliére

Zone A risque d'exposition au plomb

B

Zone de surveillance et de lutte contre l2s termites

1 ¥ Périmétre de conventian de rénovation urbaine
Travaux, interdicion d*habiter ou cessian definitive de I'o
aux fins d*habitation d'un qu plusieurs laks

O00KOO

Plan d'Exposition au Bruit de I'HElport

0 O

Secteur d'Information sur les Sols

. . i L'exercice d'une activitd p ou fale dans i g5t ancaded par fa
..Z_ONAGES_ REGLEMENTAIRES DU CHANGEME_NT D'USAGE . F st Jes oh rusage, ¢ sur i 5ite de 13 villa g P‘;‘:{s
Secteur de compensation renforcée Quartier & prédominance de surfzces de bureaux
D Quartiers prioritaires de la politique de la ville |:| Voles camportant une protection particuliére de Fartisanat

Notice_20220906116757667.pdf Page 2/ 13



4

N : DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME :

Cette page Indigue les principales dispositions d'urbanisme localisées qui s'appliquent A la parcelle.
Paur cannaitre lz totalité des dispositions applicables, consuiter le réglernent du PLU de Parls ; hitp:ffpluenligne.paris.fr
Pour connaitre I'emprise exacte des dispositions localisées, consulter les documents graghiques du PLU : hitp:ffcapgen.sig.paris.fridpps/ParlsPLU/

ZONAGE : . ) i Cf. dispasitions générales du PLU § |

2one Urbaine Géndrale (UG)
D Zone Urhaine Verte {UV)

[] Zone Urbaine de Grands Sarvices Urbains (UG5U)
| Zone Maturelle et Forestigra (ZMF}

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS .

Cf, art. 2 du rdglement de 1a zone UG

|Al Dispositions visant au rédquilibrage de {'habitat et de I'emploi : Secteur de protection de {'habitation
Secteur de dispositions particuliéres

Périmétre Faisant I'objet d'un projet d'aménagement global

Protection du commerce <t de l'artisanat [ ."2?-53.2‘,',2? renfarcée du commerce et de [} protection particulidre de Vartisanat

Zane de déficit an logement social D Zone non déficitaire en logement secial

O O L

Protection de |'artisanat et de l'industrie [ Terrain composant des ouvrages souterrains du réseau des 'sources du nord’

EMPLACEMENTS RESERVES - CF art. 2 du régieme

13 zone UG et annexes i, IV et V du réglement -

|:| Emplacament réservé en vue de la réalisation de logement ou de logement locatlf social
|:| Emplacement réservé pour espace vert public [:J Emplacement réservé pour

I:l Emplacement réservé pour équipement public, D
guvrage pubiic ou installation d'intérét général

PROTECTION DES FORMES URBAINES ET
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

TALISATION DES ESPACES
<f art. 13 du réglement de ja zane UG

Batiment protégé ou parcelle compartant un ou des batiments
protéaéds au titre du PLU {cf annexe Vi du réglement) -

Elément particulier pratégé au titre du PLU Sacteur de renforcement du végétal

© Wolumdtrie existante & conserver
Parcelle signalée pour son intérét patrimonial, CUVU

tions localisées:

Onooo

paysager Espace vert protégé

Espace boisé classd

AMENAGEMENT ET TRAITEMENT DES VO Espace libre protégé

DES ESPALES RES_EI:!VE'S A LA CIRCULATI Espace fibre & végétaliser

dOoood

O Aménagemant piétannier Espace & libérer

|:| Empriza de construction basse en bardure de voie

|:| \foie 3 conserver, créer ou madifiar

STATIONNEMENT of, art. 12 du réglement de Ja zone UG

|:| Liaisan pidtonniéra 3 conserver, créer oumodifier

. . N D Limitation de la création de parcs de statloninement
|:| Passage pidtonnier sous porche a consarver

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Cf. art 20 du réglement de Ja zone UG

Plafonnement des hauteurs : 25.0 m Gabarlt-enveloppe en bardure de voie :

sans préjudice des autres dispasitions . ] )
[] vaie non bordée de filet {cf. art. 10.2.1)
[] Présence d'un fuseau de protection du site de Paris i
Voie hordée de filets {cf. art, 10.2.2)
Emprise soumnise & une prescription de hauteur maximale des
constructions Consulter fe document graphique pour localizer voles et filels bordant fa parcelle
ainsi gue les autras prascriptions réglementant ia hauteur des canstructions
{ htlp.fcapgeo.sig.parfs frfApps/ParisPLUS )

Motice_20220906116757667.pdf Page3/3
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VILLE DE

'PARIS

Direction du Logernent et de I'Habitat
sous-direction de 'Habitat

Service Technique de 'Habitat

Paris, le 25/07/22 Cabinet PAILLARD
64 BOULEVARD DE CHARCNNE
Affaire sulvie par: 75020 PARIS

Christine BACIGALUPO
Email : christine.bacigalupo@paris.fr

V/ Réf : 2CE COTE D'AZUR / 40 TROCADERO

Obijet : IMMEUBLE SIS A PARIS 16EME
40 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

Monsieur

En réponse & votre courrier du 19/07/22, je porte & votraliconnaissance les élethents suivants relatifs &

limmeuble référencé en objet :

« En matiére d'insalubrité, limmmeuble fa i s} arrété(s) suivant{s) pris en
application des articles 1331-22 et e la santé publique {CSP)

e Neant
« En matiére de risqu mb, 'ensemble du territoire du département de
Paris est classé zone a ris lornb par arrété préfectoral du 24 octobre 2000,
« En matiére de lutte contr nisme, l'autorité compétente a Paris est la direction

régionale etinterdéparternental 'hébergement et du logement.
« En matiére d'assainissement, tout immeuble & Paris est alimenté en eau potable ef ses
évacuations sont raccordéeas au réseau d'assainissernent collectif,

« En matiére de police du péril et de l'insécurité, l'immeuble fait fobjet du {des) arrété{s)
raunicipal{aux) suivant{s) pris en application des articles L5111 3 L.511-7, R511-1 8 RS11-12, L129-1
3 L129-7 et R129-14 R.129-9 du code de la construction et de I'habitation {CCH)

» Néant

N.B.:

En matiére de sécurité batimentaire (péril et insécurité des éguipements communs), les pouvoirs de
police administrative spéciale transférés au Maire de paris depuis le ler juillet 2017 se limitent au
périmeétre suivant .

-~ procédure péril des batiments & usage principal d'habitation et batiments & usage partiel ou total
d'hébergement;

- procédure dinsécurité des équipements communs des batiments gollectifs 8 usage pringipal
d'habitation.

103 avenue de France 75013 PARIS



Le Préfet de Police demeure compétent en matiére de sécurité batimentaire pour tous les autres
batiments.

Ainsi, si la parcelle mentionnée dans le présent courrier ne reléve pas du périmétre
d'intervention du maire de Paris rappelé ci-dessus, il vous appartient de vous rapprocher de
Fautorité compétente.

= En matiére de Jutte contre les termites, en application du code de la construction et de
I'habitation {CCHY), limmeuble est situé dans le département de Paris, déclaré comme zone
contaminée ou susceptible de I'étre & court terme par application de 'arrété préfectoral du 21
mars 2003,

Le conseil de Paris a voté, en sa séance des 24 et 25 septembre 2012, I'extension aux limites du
territoire communal, du secteur & lintérieur duquei le maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles batis et non batis de procéder dans les six mois a echerche de termites et
autres xylophages, ainsi gu'aux travaux préventifs ou d'éradication neRgssaires, en application
de l'article L.133-1du CCH.

ants du H at de larrété
nt oblfatoire des immeubles 3 Paris,
ous les immeubles situds 4

'obligation de maintien en constant &tat de pro
Paris.

Je vous prie d'agréer, Monisieur l'expressi a consi tion distinguée.
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